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1. Anvendelse 
 
Denne beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandværket skal gribe tingene an, når det ikke 
er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.  
 
Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud  
 
I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand eller forurenet vand, der kan 
være sundhedsskadeligt. 
 
 



 

 

 

2  Alarmeringsplan 

 
  

Henvendelse om unormal vandforsyning 

Vandværkets driftsvagt/vandværkspasser 

Mindre driftsforstyrrelser 
• mindre ledningsbrud 
• mindre misfarvninger af 

vandet som følge af 
ledningsarbejder 

• måler- og 
installationsproblemer 

Større driftsforstyrrelser 
• Strømudfald 
• Lednindsbrud vitale ledninger 
• Misfarvning af vandet i større 

områder 
• Nedbrud/driftsstop på 

behandlingsanlæg 

Beredskabssituation (truet 
forsyning eller krisesituation): 
• Drikkevandsforurening (analyse 

viser mikrobiel forurening, melding 
om sygdomstilfælde, alvorlige 
tilfælde af dårlig smag, lugt og 
misfarvning) 

• Alarm for indbrud/hærværk på 
vandværket 

• Uheld med kemikalietransport i 
nærheden af vandværk 

• Længerevarende forsyningssvigt 
• Terror, krig og naturkatastrofer 
• Luftforurening med risiko for 

sundhed 
 

Driftsvagt tilkalder 
vandværksformand/driftsleder. 
 
Situationen vurderes og 
fornødent mandskab indkaldes 
og skaden afhjælpes. 

Driftsvagt tilkalder fornødent 
mandskab og skaden 
afhjælpes. 
 
Vandværkets 
formand/driftsleder 
orienteres efterfølgende 

Driftsvagt tilkalder 
vandværksformand/driftsleder. 
 
Ved brand eller akut fare: ring 112 
 
Silkeborg Kommune alarmeres: 
- Teknik og Miljø (i åbningstiden)  
- Midtjysk Brand og Redning (udenfor 

åbningstid eller i krisesituationer) 
 
Silkeborg Kommune inddrager 
embedslægen i forureningssager og 
afhængig af situationen etableres 
beredskabsgruppe jf. Silkeborg 
Kommunes beredskabsplan  
 
Berørte kunder informeres om omfang, 
forventet varighed og forholdsregler 
(kogeanbefaling, nødforsynings-
mulighed).  
Følsomme forbrugere kontaktes direkte 
af vandværket. 



 

 

3  Telefonliste  -  vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 

 
Vandværkets bestyrelse og driftspersonale Har adgang til 

vandværksnøgle  Bestyrelse Navn adresse E-mail Tlf-arb. Tlf-privat Mobil 

Formand Flemming Hulvej 

Møller 

Skyttevej 47, 

8450 Hammel 

hulvejit@gmail.com 

 

  40766686 Ja 

Næstformand Ole Houmøller Kollerhus 3, 8600 

Silkeborg 

olehoumoller@mac.com 

 

  42401584 Ja 

Kasserer/Sekretær Per Krause-Kjær Långawten 27, 

8643 Ans By 

PerKrause@mail.tele.dk  86851657 30376478 Ja 

Bestyrelsesmedlem Jette 

Søndergaard 

Kuhlausvej 2, 

7400 Herning 

jette.soendergaard@herning.dk 

 

  22272968 Ja 

Bestyrelsesmedlem Inger Overgaard Kollerhus 242, 

8600 Silkeborg 

overgaard.inger@gmail.com 

 

  24639978 Ja 

Driftspersonale Navn adresse E-mail Tlf-arb. Tlf-privat Mobil  

Vandværkspasser Per Krause-Kjær Långawten 27, 

8643 Ans By 

PerKrause@mail.tele.dk  86851657 30376478 Ja 

 

 

Har adgang til 

vandværksnøgle 

 Navn adresse E-mail Tlf-arb. Mobil  

Elektriker/VVS Funder EL-VVS Service 

A/S 

Drejegårdsvej 2, 8600 

Silkeborg 

post@funder-el.dk  86851200 21486343 Ja 

Vandværks service Jysk Vandrensning A/S Jyllandsvej 49, 7330 

Brande 

knud@jysk-vandrensning.dk 97180656 40364256  

El-forsyning Norlys    70151670   

LER (påvisning af 

kabler/ledninger) 

www.ler.dk 

 

     

TeleDanmark 

(påvisning af kabler) 

www.ler.dk 

 

     

Leverandør 

tankvogne/palletanke 

LSIntertank Trueholmvej, 2, 8381 

Tilst 

  40513191  

Nødstrømsanlæg JM Trykluft Sabroesvej 8, 8600 

Silkeborg 

silkeborg@jmtrykluft.dk  86818819  

Slamsuger Holst Horsensvej 6a, 

8660 Skanderborg 

 86511690 21207690  
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Laboratorium Navn adresse E-mail Tlf-arb. Mobil Nøgle 

Eurofins  Ladelundvej 85 

6600 Vejen 

rentvand@eurofins.dk 

 

 70224256  

 

 

 
I Silkeborg Kommunens Beredskabsplan For Vandforsyning er beskrevet hvordan og hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer. Denne plan 
er udarbejdet og vedligeholdes af Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen. En opdateret udgave af planen med tilhørende bilag er tilgængelig for 
vandværkerne her:  
 
https://beredskabsplan.silkeborg.dk/Afdelingens-delplaner/Teknik-og-Miljoe/Indsatsplan-drikkevandsforurening 
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4 Telefonliste  -  Følsomme forbrugere 
 

Følsomme forbrugere 

Type                               Navn                                  adresse E-mail                      Tlf-arbejde   Tlf-privat     Mobil        

Campingplads Hesselhus Camping Moselundvej 30, 8600 

Silkeborg 

hesselhus@dcu.dk 

 

86865066   
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5 Handleplan for etablering af nødvandforsyning 

 
Situationsbeskrivelse Længerevarende forsyningssvigt eller sundhedsfarlig 

drikkevandsforurening  

   Udbredelse Hele forsyningsområdet 

   Hvem er berørt Alle forbrugerne i vandværkets forsyningsområde 

   Årsager Nedbrud af vandværk, strømsvigt eller drikkevandsforurening 

 

 

Hvilke handlinger skal sættes i værk 

   Hvad er opgaven Etablering af nøddrikkevandsforsyning 

 

   Hvordan udføres den Nødforsyning via tankvogne/palletanke/dunke 

Kontakt Hvinningdal Vandværk for aftale om levering af vand. 

Fremskaf nødforsyningsudstyr(se SKBFV bilag 13).: 

- Rene tankvogne til transport af drikkevand kan skaffes 

hos LS-Intertank,  Brand og Redning eller Rødkærsbro 

Mejeri (Arla),  

 

Udlevering af vand etableres på følgende steder: 

• Silkeborg Vand A/S Hvinningdal Vandværk,  
Odinsvej 38, 8600 Silkeborg, tlf.: 87206710 

 
   Hvem skal inddrages Beredskabsgruppen: Vandværkets ledelse, Teknik og Miljø, 

Brand og Redning, embedslæge 

 

   Hvem skal orienteres Forbrugerne orienteres om forsyningssituationen og den 

etablerede nødforsyningsmulighed 



 

 

6 Handleplan for etablering af nødstrømforsyning 
 
Situationsbeskrivelse Længerevarende strømsvigt, der truer vandforsyningen 

   Udbredelse Hele forsyningsområdet er uden vandforsyning 

   Hvem er berørt Alle forbrugerne i vandværkets forsyningsområde 

   Årsager Nedbrud på det offentlige elforsyningsnet 

 

 

Hvilke handlinger skal sættes i værk 

   Hvad er opgaven Etablering af nødstrømsforsyning 

 

   Hvordan udføres den Kontakt Norlys for afklaring af omfang og forventet 

varighed af strømudfaldet 

 

Ved længerevarende strømudfald iværksættes følgende: 

Leje af mobil nødstrømsgenerator 

Nødstrømsgeneratoren tilsluttes det forberedte stik på 

vandværket nødforsynings stik. Drift omskifteren stilles i 

nødforsyningsdrift, og nødstrømsgeneratoren startes. 

 

 

   Hvem skal inddrages Vandværkets ledelse 

Vandværkets elektriker 

Norlys 

Leverandør af mobilt nødstrømsanlæg 

 

   Hvem skal orienteres Ved udfald af vandforsyningen informeres forbrugerne om 

forsyningssituationens omfang og forventet varighed. 

 

 



 

 

7  Paradigme for logbog 
 

Handling Udført Initialer 

Dato Klokken 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 


